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ABSTRAK 
 
 Era modernisasi memberikan dampak yang besar pada 
beberapa aspek kehidupan. Salah satu masalah yang timbul yaitu 
meningkatnya kebutuhan listrik yang pesat akibat perkembangan 
teknologi. Permasalahan ini akan berdampak pada ketahanan energi 
listrik nasional. Sehingga diperlukan pembangkit-pembangkit tersebar 
berskala kecil dalam rangka memenuhi kebutuhan daya listrik. 
Pembangkit tersebar ini akan dihubungkan pada grid utama PLN 
melalui sistem Micro Grid. Pada sistem Micro Grid terdapat beberapa 
DG yang digunakan sehingga apabila terjadi gangguan akan berdampak 
pada DG tersebut sehingga dibutuhkan sebuah analisa  stabilitas 
transien yang bertujuan untuk menjaga kualitas daya listrik yang 
diterima konsumen listrik. Pada tugas akhir ini analisa stabilitas 
transien difokuskan pada jenis gangguan hubung singkat tiga fasa 
dengan mengamati parameter tegangan dan frekuensi pada sistem 
Micro Grid. Hasil simulasi beberapa studi kasus yang dilakukan 
menggunakan software ETAP 12.6.0 akan disesuaikan dengan standar 
yang digunakan untuk acuan dalam tindakan yang akan dilakukan 
terhadap sistem Micro Grid sehingga akan diwujudkun suatu sistem 
yang mampu mempertahan sinkronisasi dan kestabilan pasca terjadi 
gangguan hubung singkat pada sistem tersebut.   
 
Kata Kunci: Micro Grid, Distributed generations, Stabilitas 
Transien, Kestabilan Tegangan, Kestabilan 
Frekuensi, ETAP 12.6. 
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ABSTRACT 
The era of modernization has had a major impact on some 
aspects of life. One of the problems that arises is the increasing demand 
for electricity due to technological developments. This problem will 
have an impact on national electrical energy security. Thus, small-scale 
scattered plants are required in order to meet the demand for 
electricity. This Distributed Generations (DG) will be connected to the 
main grid of PLN through the Micro Grid system. In the Micro Grid 
system there are several DGs used so that in case of interference will 
have an impact on the DG so that required a transient stability analysis 
aimed at maintaining the quality of electric power received by 
electricity consumers. In this final project transient stability analysis 
focused on three phase phase short circuit by observing the parameters 
of voltage and frequency in Micro Grid system. The simulation results 
of several case studies conducted using ETAP 12.6.0 software will be 
adjusted to the standards used for reference in action to be performed 
on Micro Grid system so that will diwujudkun a system capable of 
maintaining synchronization and post stability short circuit occurs on 
the system. 
 
Key Words : Micro Grid, Distributed Generations, Transien 
Stability, Voltage Stability, Frequency Stability, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting pada 
kehidupan era modern. Oleh karena itu, permintaan daya listrik yang terus 
bertambah akan menyebabkan daya listrik yang dibangkitkan oleh 
pembangkit listrik akan semakin besar. Berdasarkan renstra kementrian 
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) rasio elektrifikasi Indonesia 
pada pertengahan tahun 2016 masih berada pada 89,5% sementara itu 
kementrian ESDM akan menargetkan rasio elektrifikasi pada tahun 2017 
menjadi 92,75% [1]. Dalam membangkitkan daya listrik yang besar 
dengan cakupan wilayah yang luas, sistem pembangkitan tersebar atau 
dikenal juga dengan Distributed Generator (DG) menjadi penting dalam 
rangka memenuhi permintaan beban, menaikan keandalan, dan 
sebagainya. 
Beberapa sumber energi listrik baik berupa energi terbarukan 
seperti turbin angin, turbin mikrohidro, sel surya, dll maupun energi tidak 
terbarukan seperti generator diesel bisa digunakan sebagai sumber-
sumber energi dalam memenuhi permintaan beban secara langsung. 
Sumber-sumber energi listrik tersebut di integrasikan dalam sebuah 
sistem grid utama yang disebut dengan Micro Grid [2]. Masing-masing 
komponen dalam Micro Grid dimodelkan secara terpisah sesuai dengan 
karakteristik dan konstrainnya. 
Dalam menyediakan sumber energi listrik yang baik bagi konsumen 
pada sistem Micro Grid dibutuhkan analisa-analisa yang mengkaji 
kondisi kestabilan dari sistem akibat adanya gangguan yang umum terjadi 
pada jaringan kelistrikan seperti hubung singkat tiga fasa. Dalam 
menganalisa kestabilan sistem penyimpangan nilai frekuensi dan 
tegangan sistem ketika terjadi gangguan 3 fasa dalam selang waktu 
tertentu dijadikan sebagai parameter utama. 
Pada dasarnya untuk mengoperasikan sebuah pembangkit terdapat 
dua metode yaitu isochronous dan droop. Isochronous digunakan pada 
generator yang berfungsi sebagai kontrol frekuensi sedangkan droop 
digunakan pada generator yang digunakan untuk menyuplai daya yang 
tetap, pada droop control adanya gangguan baik berupa perubahan beban 
maupun hubung singkat akan berdampak pada perubahan frekuensi [3]. 
Oleh karena itu pada penelitian analisa stabilitas transien ini ditujukan 
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pada generator atau pembangkit yang menerapkan droop kontrol strategi 
pada pengoperasiannya. 
1.2. Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 
dapat dirumuskan ermasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana memodelkan sebuah sistem Micro Grid yang 
memiliki beberapa Distributed Generator (DG)? 
2. Bagaimana menerapkan droop kontrol strategi pada beberapa 
jenis Distributed Generator (DG)? 
3. Bagaimana menganalisa dan mengatasi fenomena transien 
berupa frekuensi dan tegangan sistem Micro Grid akibat 
gangguan 3 fasa? 
1.3. Batasan Masalah 
Agar hasil penelitian menjadi terarah dan tidak menyimpang, maka 
masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini dibatasi sebagai berikut: 
1. Menggunakan jaringan distribusi kota Payakumbuh. 
2. Sistem dalam keadaan seimbang. 
3. Jenis DG yang digunakan berupa PV, diesel dan minihidro. 
4. Gangguan berfokus pada hubung singkat 3 fasa. 
5. Parameter yang diamati adalah tegangan dan frekuensi sistem. 
6. Simulasi tidak memperhatikan koordinasi proteksi sistem. 
7. Simulasi digunakan menggunakan software Etap 12.6.0. 
1.4. Tujuan 
Penulisan tugas ini bertujuan untuk: 
1. Mendapatkan pemodelan seluruh komponen dalam sistem 
Micro Grid. 
2. Mempelajari penerapan metode Droop Control Strategy pada 
beberapa jenis Distributed Generator (DG). 
3. Mendapatkan sistem yang stabil setelah terjadi gangguan 
berupa hubung singkat 3 fasa dengan memperhatikan fenomena 
transien. 
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1.5. Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 
antara lain: 
1. Studi Literatur 
 Studi literatur dilakukan dengan membaca buku dan 
melakukan browsing mengenai stabilitas transien, sistem Micro 
Grid, dan Droop Control Strategy. 
2. Pengumpulan Data 
 Data yang dikumpulkan meliputi data parameter 
pembangkit, data feeder jaringan distribusi kota Payakumbuh, 
dan data pembebanan masing-masing feeder jaringan distribusi 
kota Payakumbuh. 
3. Pemodelan Sistem 
 Melakukan pemodelan terhadap sistem Micro Grid dan 
menempatkan beberapa DG pada sistem sehingga dapat di 
analisa  kestabilan sistem setelah diberi gangguan. 
4. Simulasi dan Analisis 
 Melakukan simulasi analisa stabilitas transien pada 
sistem Micro Grid dengan beberapa Distributed Generator 
menggunakan software Etap 12.6.0 serta melakukan analisis 
terhadap hasil simulasi. 
5. Penyusunan Laporan 
 Penyusunan laporan dilakukan sebagai penggambaran 
kesimpulan dari tugas akhir ini. Kesimpulan ini merupakan 
jawaban dari permasalahan yang dianalisis serta berupa saran 
sebagai maasukan berkaitan dengan apa yang telah dilakukan. 
1.6. Sistematika Penulisan 
Tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 PENDAHULUAN 
Penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah,batas-batas permasalahan, tujuan penelitian, dan kontribusi 
penelitian. 
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Bab 2 STABILITAS TRANSIEN PADA SISTEM KELISTRIKAN  
MICRO-GRID 
Penjelasan mengenai stabilitas transien, Distributed Generatios 
(DG), dan sistem kelistrikan Micro-Grid. 
Bab 3 PEMODELAN SISTEM MICRO-GRID KOTA PAYAKUMBUH 
Penjelasan mengenai pemodelan dan penerapan beberapa 
Distributed Generations (DG) pada sistem distribusi kota 
Payakumbuh sehingga menjadi sebuah sistem kelistrikan Micro-
Grid. 
Bab 4 SIMULASI DAN ANALISIS 
Menganalisis hasil simulasi stabilitas transien akibat gangguan 
hubung singkat yang terjadi pada bus-bus dalam sistem kelistrikan 
Micro-Grid. 
Bab 5 PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
1.7. Relevansi 
Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Dapat dijadikan acuan untuk mensimulasikan dan mengatasi 
fenomena stabilitas dari suatu sistem Micro Grid dengan 
beberapa Distributed Generator. 
2. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lain yang hendak 
mengambil masalah yang serupa untuk tugas akhir. 
3. Dapat menjadi referensi penelitian untu mengembangkan 
analisis stabilitas transien yang lebih handal. 
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BAB II 
SISTEM KELISTRIKAN MICRO GRID DAN TEORI 
KESTABILAN 
2.1. Distributed Generations (DG) 
Pembangkit listrik tersebar atau dikenal dengan istilah Distributed 
Generations (DG) merupakan suatu tren baru dalam dunia kelistrikan, 
DG juga salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan pembangkitan 
tenaga listrik konvensional yang masih menggunakan sumber daya tak 
terbarukan yang desawa ini semakin menipis secara gradual. DG 
merupakan pembangkitan tenaga listrik yang berada dekat dengan titik 
konsumen dengan kapasitas pembangkitas yang kecil serta menggunakan 
sumber energi terbarukan seperti tenaga angin, cahaya matahari, 
mikrohidro, dan lain-lain [4].  
Pada pengoperasiannya DG berada pada tingkat atau level tegangan 
jaringan distribusi listrik yaitu untuk Indonesia berada pada nilai 20 kV. 
Penambahan DG pada suatu sistem distribusi listrik akan mengakibatkan 
terjadinya bidirectional power flows atau aliran daya dua arah, jaringan 
seperti ini biasanya disebut dengan jaringan distribusi aktif. Pada 
penelitian ini menggunakan DG jenis wind turbine, microhydro, dan 
photovoltaic. 
2.1.1. Diesel 
Generator diesel merupakan salah satu generator yang sudah lama 
dikembangkan kurang lebih 100 tahun yang lalu. Generator diesel juga 
menjadi teknologi pertama yang diterapkan pada sistem pembangkit 
terebar atau Distributed Generations.  
Pembangkit jenis ini banyak digunakan dalam berbagai sektor 
ekonomi dengan skala yang berbeda-beda mulai dari 1 kW hingga 
berpuluh-puluh MW. Selain itu, generator diesel banyak digunakan pada 
alat-alat transportasi yang membutuhkan tenaga listrik seperti kereta, 
kapal dan lain-lain karena memiliki efiensi dan keandalan yang tinggi [5]. 
2.1.2. Minihidro 
Pada dasarnya suatu pembangkit listrik yang menggunakan air 
(hidro) berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dengan 
memanfaatkan aliran air yang mempunyai debit dan tinggi jatuh. 
Perbedaan mendasar antara pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan 
pemnbangkit listrik tenaga minihidro (PLTM/PLTMH) adalah besarnya 
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keluaran daya yang dihasilkan yaitu untuk PLTA keluaran dayanya lebih 
dari 5000 kW dan PLTM berkisar antara 100 kW hingga 5000 kW [6]. 
Prinsip kerja pada PLTMH sama dengan PLTA yaitu dengan 
memanfaatkan beda ketinggian atau sudut kemiringan dan jumlah debit 
air per detik. Aliran air ini akan memutar turbin dan turbin akan di 
pasangkan dengan generator sehingga generator ikut berputar dan 
menhasilkan energi listrik . 
Besarnya daya keluaran suatu PLTMH dapat dihitung 
menggunakan persamaan 2.2 sebagai berikut  [7]: 
𝑃 =  𝑔 𝑄 𝐻𝑛 𝜂     (2.2) 
Dimana: 
𝑃   = daya keluaran (watt) 
𝑔   = konstanta gravitasi (9.8 m/s2) 
𝑄   = debit aliran air (m3/s) 
𝐻𝑛 = head net (m) 
𝜂    = efisiensi  
Dampak debit air yang berubah-ubah akan mengakibat tidak 
stabilnya tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh PLTMH. Sehingga 
perlu adanya pengaturan yang digunakan pada sistem tersebut serperti 
penggunaan AVR untuk menstabilkan tegangan dan penggunaan 
governor yang mengatur katup air untuk menstabilkan frekuensi. 
2.1.3. Sel Surya 
Pembangkit sel surya atau lebih dikenal dengan istilah photovoltaic 
(PV) merupakan suatu sistem yang mengubah energi cahaya matahari 
menjadi energi listrik secara langsung. Karakteristik suatu sel surya saat 
beroperasi tidak sama dengan rating dari panel tersebut atau dapat 
diartikan saat operasinya panel surya tidak selalu dalam kondisi standar 
(1000 W/m2, suhu sel 25o). 
Pengaruh intensitas matahari dimodelkan dengan 
mempertimbangkan daya keluaran dari modul sel surya yang sebanding 
dengan radiasinya. Untuk pengujian modul sel surya telah ditentukan 
dalam Standart Test Condition (STC). Berikut ini adalah keluaran daya 
dari modul sel surya yang dapat dirumuskan dalam persamaan 2.3 berikut 
[5]: 
7 
 
𝑃𝑃𝑉 = 𝑀{𝑃𝑆𝑇𝐺
𝐺𝐼𝑁𝐺
𝐺𝑆𝑇𝐺
(1 + 𝑘 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑟))}   (2.3) 
Dimana: 
𝑃𝑃𝑉 = daya keluaran modul saat radiasi GING (Watt) 
𝑃𝑆𝑇𝐶  = daya maksimum modul saat STC (Watt) 
𝐺𝐼𝑁𝐺  = radiasi aktual (W/m
2) 
𝐺𝑆𝑇𝐶 = radiasi saat STC (1000 W/m
2) 
𝑀 = jumlah modul 
𝑘 = koefisien suhu untuk daya modul (%/oC) 
𝑇𝑐 = suhu sel surya (oC) 
𝑇𝑟 = referensi suhu (25 oC) 
2.2. Utility atau Grid PLN 
Dalam sistem grid-connected, PLN diintegrasikan dengan sistem 
Micro Grid. Suatu utilitas memiliki kapasitas yang sangat besar sehingga 
PLN diasumsikan mempunyai daya yang tak terbatas. Selain itu, PLN 
digunakan untuk menyeimbangkan perbedaan antara kebutuhan beban 
dan keluaran pembangkit tersebar (DG). 
Utility atau bus PLN memiliki nilai tegangan dan parameter lain 
yang tetap sehingga bus PLN tidak terpengaruh oleh sistem yang ada 
dibawahnya. Pada keadaan sebenarnya model seperti ini tidak ada, namun 
model ini digunakan dalam proses analisis sistem distribusi untuk 
mempermudah dan menyederhanakan pemodelan. Bus PLN biasanya 
dioperasikan dalam mode mengikuti beban yang ditanggungnya atau 
biasa dikenal dengan istilah swing dan nilai voltage angle ditetapkan nol 
derajat. 
2.3. Sistem Kelistrikan Micro Grid 
Berdasarkan EU research projects, Micro Grid merupakan suatu 
sistem distribusi skala kecil yang memiliki beberapa sumber energi 
terdistribusi (DG), seperti wind turbine, PV, mikrohidro, dan sebagainya 
serta memiliki beban yang fleksibel [2]. Micro Grid biasanya diterapkan 
pada tegangan distribusi sehingga Micro Grid harus dapat bekerja pada 
kondisi normal (grid-connected) dan kondisi operasi darurat (islanded), 
sehingga Micro Grid mampu meningkatkan keandalan sistem, dan ramah 
lingkungan. Mode operasi manajemen energi pada Micro Grid adalah 
sebagai berikut: 
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2.3.1. Islanded 
Mode operasi Islanded merupakan mode operasi yang tidak 
terhubung dengan grid utama (PLN). Pada operasi ini semua pembangkit 
yang ada beroperasi secara mandiri dalam memenuhi beban yang terdapat 
pada sistem. Pada operasi islanded harus memperhatikan kondisi 
stabilitas sistem terutama parameter frekuensi dan tegangan [8]. Berikut 
pemodelan sederhana sistem operasi Islanded yang ditunjukan pada 
gambar 2.1 berikut: 
 
Gambar 2.1 Model sederhana Micro Grid dengan operasi islanded 
2.3.2. Grid-Connected 
Mode operasi Grid-connected merupakan mode operasi yang 
menghubungkan sistem Micro Grid dengan grid utama (PLN). Pada mode 
operasi ini pembangkit-pembangkit tersebar (DG) bersama dengan PLN 
dalam memenuhi kebutuhan sistem. Mode operasi ini lebih 
mengutamakan peningkatan power factor, dan optimisasi nilai tegangan 
pada bus-bus tertentu. Berikut pemodelan sederhana sistem operasi Grid-
connected yang ditunjukan pada gambar 2.2 berikut: 
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Gambar 2.2 Model sederhana Micro Grid dengan operasi Grid-
connected 
Dalam tugas akhir ini, tipe operasi sistem Micro Grid yang 
digunakan adalah Grid-connected. Dengan tipe operasi ini, grid utama 
(PLN) akan diintegrasikan ada sistem Micro Grid sehingga Distributed 
Generation (DG) yang terpasang tidak secara mandiri menanggung beban 
pada sistem tersebut. Jenis DG yang dimodelkan dalam Micro Grid pada 
tugas akhir ini adalah wind turbine, minihidro, dan photovoltaic. 
2.4. Konsep Kestabilan [9] 
Kestabilan sistem tenaga merupakan kemampuan suatu sistem 
tenaga listrik yang memiliki beberapa generator dalam mempertahankan 
keadaan operasi normalnya setelah mengalami gangguan maupun daam 
operasi normal. Suatu sistem tenaga listrik dapat dikatakan stabil apabila 
memiliki keseimbangan antara daya masukan berupa daya mekanik pada 
penggerak utama dengan daya keluaran berupa daya elektrik pada sistem. 
Saat terjadi gangguan pada sebuah sistem tenaga listrik, maka sesaat 
pasca gangguan akan terjadi perbedaan daya output listrik dengan daya 
input mekanik. Generator akan mengalami perlambatan pada putaran 
rotor apabila daya output listrik melebihi daya input mekanik pasca terjadi 
gangguan pada sistem tenaga listrik dan sebaliknya, jika daya input 
mekanik melebihi daya output elektrik maka generator akan mengalami 
percepatan. 
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2.5. Stabilitas Transien [10] 
Stabilitas transient merupakan kemampuan suatu sistem tenaga 
mempertahankan sinkronisasi pasca terjadinya gangguan yang bersifat 
mendadak dalam rentang waktu satu kali swing (yang pertama). 
Gangguan pada sistem dapat berupa hilangnya beban yang besar secara 
mendadak, hubung singkat, dan sebagainya. 
Pasca terjadinya gangguan generator akan berada pada kondisi 
peralihan atau transient kemudian akan mencoba kembali pada titik 
kesetimbangan yang baru secara perlahan. Pada kondisi peralihan ini, 
sistem bisa mengalami kehilangan kestabilan akibat gangguan yang 
terjadi berada diluar batas kemampuan sistem bereaksi. 
Dalam mempermudah pemodelan dan perhitungan maka pada 
analisa kestabilan digunakan tiga asumsi dasar: 
 Hanya frekuensi sinkron dari arus dan tegangan pada kumparan 
rotor yang diperhitungkan. Oleh karena itu, arus DC dan komponen 
harmonisa di abaikan. 
 Komponen simetris digunakan untuk menganalisis gangguan yang 
tidak seimbang. 
 Tegangan yang terbangkitkan dianggap tidak dipengaruhi oleh 
perubahan kecepatan mesin 
Setelah terjadinya gangguan keseimbangan antara daya input 
mekanis dan daya output elektris menjadi hilang. Jika daya input tidak 
mampu seimbang dengan daya output maka inertia yang bekerja pada 
generator akan mengalami perubahan. Apabila daya input melebihi daya 
output maka putaran rotor akan semakin cepat dan sebaliknya apabila 
daya input lebih kecil dari daya output maka putaran rotor akan melambat. 
Analisa transien berkaitan dengan dengan besarnya gangguan pada 
sistem. Gambar 2.3 menjelaskan ilustrasi bagaimana karakteristik 
generator dalam merespon suatu gangguan. Titik kerja awal (titik a) 
merupakan keadaan sebelum terjadi gangguan. Terjadinya gangguan 
menyebabkan daya output generator turun secara drastis. Selisih antara 
daya output elektris dengan daya input mekanis turbin mengakibatkan 
rotor generator mengalami percepatan sehingga sudut rotor atau daya 
bertambah besar (titik b). Pada saat gangguan hilang, daya output 
generator akan pulih sesuai dengan nilai pada urva sudut daya (P-δ) diatas 
(titik c). Setelah gangguan hilang, daya output generator menjadi lebih 
besar daripada daya mekanis turbin. Hal ini mengakibatkan perlambatan 
pada rotor generator (titik d) 
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Gambar 2.3 Kurva sudut daya karakteristik respon generator 
ketika terjadi gangguan 
Apabila terdapat torsi lawan yang cukup pasca gangguan hilang 
dalam mengimbangi percepatan yang terjadi selama terjadinya gangguan, 
generator akan stabil setelah ayunan pertama dan akan kembali pada titik 
kerja ideal. Apablia torsi lawan tersebut tidak mencukupi maka sudut 
rotor atau daya akan terus bertambah besar sampai singkronisasi dengan 
sistem menjadi hilang.  
2.6. Kestabilan Tegangan [9] 
Kestabilan tegangan mengacu pada kemampuan sistem tenaga 
untuk mempertahakan tegangan yang steady pada semua bus dalam 
sistem setelah terjadinya gangguan. Kestabilan tegangan dipengaruhi oleh 
kemampuan sistem dalam mempertahakan atau mengembalikan 
keseimbangan antara suplai daya dari sumber dengan permintaan beban 
pada sistem tersebut. 
Ketidakstabilan sistem tenaga listrik diwujudkan dalam bentuk 
penurunan atau kenaikan tegangan pada beberapa bus. Hal ini akan 
berdampak pada sistem diantaranya, kehilangan beban pada suatu area, 
lepasnya jaringan transmisi akibat sistem proteksi tenaga listrik yang 
beroperasi. Berikut standar magnitude tegangan yang dinyatakan oleh 
IEEE 1159-195 : 
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Gambar 2.4 Standar tegangan berdasarkan IEEE 1159-195 
Fenomena ketidakstabilan tegangan akan menyebabkan terjadinya 
pemadaman pada beberapa beban sistem tenaga listrik, istilah ini biasa 
disebut denga  Voltage Collapse.  
2.7. Kestabilan Frekuensi [9] 
Kestabilan frekuensi mengacu pada kemampuan sistem tenaga 
dalam mempertahankan frekuensi ketika terjadi ketidakseimbangan yang 
signifikan antara pembangkit dan beban. Hal ini bergantung pada 
kemampuan dalam mempertahankan atau mengembalikan keseimbangan 
sistem. Ketidakstabilan frekuensi yang terus menerus dapat menyebabkan 
lepasnya unit pembangkit dari sistem. Berikut standar frekuesi yang 
ditetapkan oleh ANSI/IEEE C37.106-1987 [11] : 
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Gambar 2.5 Standar frekuensi berdasarkan ANSI/IEEE C37.106-1985 
Stabilitas frekuensi dapat bersifat jangka pendek dan jangka 
panjang. Untuk jangka pendek dapat berupa pembentukan dari sebuah 
sistem wilayah yang relatif kecil yang memiliki pemutusan beban atau 
load shedding yang kurang sehingga frekuensi dapat turun secara cepat 
dan terjadi black out atau pemadaman hanya dalam beberapa detik. Untuk 
jangka panjang merupakan situasi yang lebih rumit, hal ini disebabkan 
oleh ketidakstabilan dapat terjadi akibat kontrol-kontrol yang mengalami 
overspeed pada generator. 
2.8. Gangguan Hubung Singkat 
Hubung singkat merupakan suatu hubungan abnormal pada suatu 
komponen peralatan listrik yang memiliki impedansi yang relatif rendah 
baik terjadi secara sengaja maupun tidak disengaja antara dua titik yang 
memiliki potensial yang berbeda. Hubung singkat dapat terjadi akibat 
faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal dari gangguan dapat 
berupa peralatan listrik yang rusak, sementara faktor eksternal dapat 
berupa cuaca, petir, aktivitas manusia, dan sebagainya. 
Gangguan hubung singkat yang terjadi dapat dibedakan menjadi 
dua kelompok yaitu gangguan hubung singkat simetri dan gangguan 
hubung singkat tidak simetri (asimetri). Gangguan hubung singkat simetri 
yaitu berupa hubung singkat tiga fasa sedangkan gangguan hubung 
singkat tidak simetri (asimetri) berupa hubung singkat dua fasa, satu fasa 
ke tanah, dua fasa ke tanah, dan tiga fasa ke tanah. 
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Gangguan-gangguan tidak simetri dapat menyebabkan aliran arus 
tidak seimbang pada sistem sehingga untuk menganalisisnya digunakan 
metode komponen simetri untuk menentukan arus maupun tegangan di 
semua bagian sistem setelah terjadi gangguan. Gangguan hubung singkat 
menyebabkan arus lebih pada fasa yang terganggu dan menyebabkan 
kenaikan tegangan pada fasa yang tidak terganggu. 
Gangguan hubung singkat dapat diperkecil kemungkinan terjadinya 
dengan melakukan maintenance atau pemeliharan peralatan secara rutin 
dan terjadwal. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dengan adanya 
gangguan hubung singkat tersebut antara lain: 
 Merusak peralatan yang bedekatan dengan lokasi hubung singkat 
akibat nilai arus yang mengalir pada sistem besar. 
 Berkurangnya stabilitas daya pada sistem. 
 Menghentikan kontinuitas pelayanan listrik kepada konsumen 
akibat operasi circuit breaker apabila terjadi hubung singkat yang 
melebihi setting yang ditentukan. 
  
2.8.1. Hubung Singkat Tiga Fasa 
Gangguan hubung singkat tiga fasa merupakan salah satu klasifikasi 
gangguan simetris, dimana arus maupun tegangan setiap fasanya tetap 
seimbang setelah gangguan terjadi. Berikut gambar yang menjelaskan 
gangguan hubung singkat 3 fasa dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut ini: 
 
Gambar 2.6 Gangguan hubung singkat tiga fasa 
2.8.2. Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah 
Gangguan hubung singkat satu fasa ketanah merupakan gangguan 
yang sering terjadi pada sistem tenaga listrik. Gangguan ini merupakan 
klasifikasi gangguan asimetris. Gangguan yang terjadi dapat dianalisa 
dengan menghubung-singkat semua sumber tegangan yang ada pada 
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sistem dan mengganti titik (node) gangguan dengan sebuah sumber 
tegangan yang besarnya sama dengan tegangan sesaat sebelum terjadinya 
gangguan. Berikut gambar yang menjelaskan gangguan hubung singkat 
satu fasa ke tanah dapat dilihat pada gambar 2.7 berikut ini: 
 
Gambar 2.7 Gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah 
2.9.  Governor 
2.9.1. Prinsip Dasar Governor 
 Governor adalah suatu komponen yang digunakan sebagai 
interface antara turbin penggerak dengan generator. Fungsi utama 
governor adalah mengatur kecepatan putaran turbin agar terjadi 
kestabilan sistem secara keseluruhan terhadap adanya variasi beban atau 
gangguan pada sistem [3]. 
Sistem kerja governor dapat dianalogikan dengan seorang sopir 
(governor) dan mobil dengan prinsip kerja mengatur penggunaan bahan 
bakar. Jika kecepatan yang telah ditentukan (desired speed) adalah 100, 
maka sopir akan memeriksa speedometer (actual speed). Jika actual 
speed dan desired speed telah sama, maka sopir akan menahan posisi 
throttle. Jika tidak sama, maka sopir akan mengubah posisi throttle 
sehingga actual speed sama dengan desired speed. 
Saat jalan berubah menjadi pendakian, beban akan bertambah dan 
actual speed akan menurun. Sang sopir menyadari bahwa actual speed 
lebih kecil dari desired speed, sehingga sopir akan manaikan throttle agar 
penggunaan bahan bakar meningkat untuk menaikan kecepatan sehingga  
kembali pada kondisi actual speed  sama dengan desired speed. 
Saat jalan berubah menjadi turunan, beban akan berkurang dan 
actual speed akan meningkat. Sang sopir menyadari bahwa actual speed 
melebihi desired speed, sehingga sopir akan menggerakan throttle untuk 
menurukan kecepatan sehingga penggunaan bahan bakar menurun dan 
actual speed kembali sama dengan desired speed. 
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Jadi governor melakukan hal yang sama dengan sang sopir, yaitu 
menggunakan feedback. Proses close feedback inilah yang mengatur 
perubahan jumlah bahan bakar, berdasarkan pada kondisi desired speed 
yang telah dicapai. Pengaturan kecepatan akan mencegah kecepatan yang 
menjadi overshoot atau undershoot, dan dikenal dengan istilah 
menstabilkan engine. 
2.9.2. Dasar-Dasar Speed Governing 
 
Gambar 2.8 Sistem sederhana penggambaran prinsip kerja governor 
Dimana: 
Tm : torsi mekanik 
Te : torsi elektrik 
Pm : daya mekanik 
Pe : daya elektrik 
PL : daya beban 
Berdasarkan gambar 2.8 diatas dapat dipahami bahwa generator 
akan merespon setiap terjadi perubahan beban yang direfleksikan secara 
langsung sebagai perubahan torsi elektrik Te pada output generator. 
Perubahan nilai torsi elektrik akan menyebabkan adanya perbedaan antara 
torsi elektrik dengan torsi mekanik sehingga menimbulkan variasi 
kecepatan [3].  
2.10. Standar Pelepasan Beban 
Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 terdapat dua skema 
yaitu skema pelepasan beban  atau load shedding yaitu dengan 3 langkah 
dan 6 langkah. Pada standar ANSI/IEEE C37.106-1987 sistem kelistrikan 
menggunakan frekuensi 60 Hz karena pada tugas akhir ini menggunakan 
sistem 50 HZ. Sehingga perlu mentransformasi standar ANSI/IEEE 
C37.106-1987 dalam bentuk % sehingga dapat digunakan untuk frekuensi 
50 Hz [11].  
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Dalam tugas akhir ini penerapan pelepasan beban menggunakan 
skema tiga langkah. Hal yang harus diperhtikan dalam pelepasan 3 
langkah, apabila terjadi gangguan yang membuat kekurangan suplai daya 
atau sistem tidak stabil maka pelepasan beban tidak harus dilakukan 3 
langkah. Namun 3 langkah ini adalah maksimal pelepasan beban sehingga 
apabila pelepasan beban pada 1 atau 2 langkah mampu membuat sistem 
menjadi stabil dan masih dalam standart yang ada, maka skema load 
shedding 1 atau 2 langkah saja yang dilakukan. 
Tabel 2.1 Skema load shedding 3 langkah standar ANSI/IEEE C37.106-
1987 
Langkah 
Frekuensi Trip 
(Hz) 
Persentase 
frekuensi 
(%) 
Persentase 
Beban 
Lepas (%) 
Time 
Delay 
(cycle) 
Sistem 
60 Hz 
Sistem 
50 Hz 
1 59.3 49.41 98.83 10 6 
2 58.9 49.08 98.16 15 6 
3 58.5 48.75 97.5 
Sebanyak 
yang 
dibutuhkan 
sebelum 
97 % 
- 
 
Pada tabel 2.1 dapat diperhatikan bahwa pada load shedding 3 
langkah, load shedding pertama dilakukan ketika frekuensi 98.83%, besar 
beban yang dilepas adalah 10% dari beban total, dan waktu CB membuka 
adalah 0,12 s. Apabila  dengan load shedding pertama sistem belum stabil 
maka diperlukan load shedding kedua. Load shedding kedua dilakukan 
ketika frekuensi 98.16%, besar beban yang dilepas adalah 15% dari beban 
total. Seperti pada langkah pertama jika dengan dilakukannya load 
shedding tahap 2 sistem belum stabil, maka perlu dilakukan load shedding 
ketiga. Load shedding ketiga dilakukan ketika frekuensi sistem 97,5 % 
dan besar beban yang dilepas disesuaikan dengan kekurangan suplai daya 
dari load shedding kedua. 
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BAB III 
PEMODELAN SISTEM MICRO GRID  
KOTA PAYAKUMBUH 
3.1. Sistem Distribusi Listrik Kota Payakumbuh 
Pada kota Payakumbuh sistem distribusi listrik yang digunakan 
adalah sistem distribusi radial. Pada sistem ini sumber listrik dari grid 
PLN dan generator akan disalurkan pada setiap bus dengan rating 
tegangan 20 kV dan kemudian akan diturunkan pada tegangan 0.4 kV. 
Sistem distribusi listrik kota Payakumbuh memiliki beberapa feeder 
atau penyulang, namun untuk tugas akhir ini hanya menggunakan tiga 
feeder saja yaitu feeder Aua Kuniang, feeder Sicincin, dan feeder Pakan 
Sinayan. 
Total beban dari ketiga feeder ini kurang lebih 5.7 MW ditanggung 
oleh grid PLN, namun dalam memodelkan sistem distribusi agar menjadi 
sebuah sistem Micro-Grid akan dipasangkan beberapa Distributed 
Generation diantaranya, pembangkit listrik tenaga minihidro pada feeder 
Aua Kuniang, pembangkit listrik tenaga diesel pada feeder Sicincin, dan 
pembangkit listrik tenaga surya pada feeder Pakan Sinayan. 
3.2.  Single Line Diagram dan Data Beban 
3.2.1. Feeder Aua Kuniang 
 Feeder Aua Kuniang memiliki tiga pembagian lokasi beban yang 
dipisah oleh dua Load Break Switch (LBS). LBS pertama terletak pada 
simpang Aua Kuniang selanjutnya LBS kedua terletak di Padang 
Ambacang sesuai yang tertera pada gambar 3.1 berikut ini : 
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27
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39
34
37
36
31
32
33
38
LBS Simp. Aua 
Kuniang
LBS Padang Ambacang
Gambar 3.1 Single Line Diagram feeder Aua Kuniang 
Jumlah dan nilai beban yang terdapat pada feeder Aua Kuniang 
dapat dirincikan pada tabel 3.1 dibawah ini : 
Tabel 3.1 Data beban feeder Aua Kuniang 
No Nama Daerah 
Power 
(KVA) 
kV 
1 PR-Aur Kuning 100 0.4 
2 Aur Kuning 160 0.4 
3 Sisip Aur Kuning 50 0.4 
4 SIMP-Aur Kuning 160 0.4 
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Tabel 3.1 Data beban feeder Aua Kuniang (lanjutan) 
5 Tj Pauh 200 0.4 
6 PR-Tj Permai 160 0.4 
7 Sawah Padang 50 0.4 
8 Padang KArambia 50 0.4 
9 Sisip Limbukan 50 0.4 
10 Limo Kaum 100 0.4 
11 PBR-Koto Tuo 100 20 
12 Luruang 16 0.4 
13 Puti Selo 25 0.4 
14 Makam Cino 25 0.4 
15 SIMP-Limbukan 100 0.4 
16 Balai Panjang 100 0.4 
17 Kbg Gajah 160 0.4 
18 Sisip Kbg Gajah 50 0.4 
19 Limau Rimbun 50 0.4 
20 Padang Ambacang 160 0.4 
21 Situjuh 100 0.4 
22 Pdg. Kuniang 50 0.4 
23 Sikabu 50 0.4 
24 Situjuh Gadang 50 0.4 
25 Kaciak 50 0.4 
26 Pdg. Jariang 1 50 0.4 
27 Pdg. Jariang 2 50 0.4 
28 Manggis 25 0.4 
29 Tj. Simantuang 25 0.4 
30 Tj. Bungo Bawah 50 0.4 
31 Tj. Bungo 50 0.4 
32 Banda Dalam 100 0.4 
33 Talaweh 50 0.4 
34 Subarang Tabek 25 0.4 
35 Aia Taganang 25 0.4 
36 Jilatang 25 0.4 
37 Baboy 50 0.4 
38 Kubang Bungkuk 25 0.4 
39 Ladang Laweh 100 0.4 
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3.2.2. Feeder Sicincin 
 Feeder Sicincin tidak memiliki cakupan daerah yang luas karena 
hanya memiliki sedikit beban, alokasi beban akan terlihat pada single line 
diagram pada gambar 3.2 berikut ini : 
Gardu Induk
Payakumbuh
2
7
1
9
10
12
11
8
3 4
5
6
1314
Generator Diesel  
Gambar 3.2 Single Line Diagram feeder Sicincin 
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Jumlah dan nilai beban yang terdapat pada feeder Sicincin dapat 
dirincikan pada tabel 3.2 dibawah ini : 
Tabel 3.2 Data beban feeder Sicincin 
No Nama Daerah 
Power 
(KVA) 
kV 
1 Simp. BTI 160 0.4 
2 SMKK 100 0.4 
3 Simp. Kurnia 100 0.4 
4 Simp. SMP Tiakar 50 0.4 
5 Saw Mill Tiakar 50 0.4 
6 Payobasung 100 0.4 
7 Kaluek 50 0.4 
8 Kaluek Kertas Telur 200 0.4 
9 PBR. Pupuk Pybs 160 20 
10 Simp. Kt Panjang 200 0.4 
11 PBR. Kertas Payobasung 160 20 
12 RPH Payobasung 50 0.4 
13 Kt. Panjang Payobasung 50 0.4 
14 Payobasung 1 100 0.4 
 
3.2.3. Feeder Pakan Sinayan 
 Feeder Pakan Sinayan merupakan daerah pemerintahan dan 
perkantoran sehingga jumlah beban tidak terlalu banyak. Alokasi beban 
pada feeder Pakan Sinayan dapat dilihat pada single line diagram yang 
ditunjukan gambar 3.3 berikut ini : 
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Gambar 3.3 Single Line Diagram feeder Pakan Sinayan 
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Jumlah dan nilai beban yang terdapat pada feeder Sicincin dapat 
dirincikan pada tabel 3.3 dibawah ini : 
Tabel 3.3 Data beban feeder Pakan Sinayan 
No Nama Daerah 
Power 
(KVA) 
kV 
1 Pakan Sinayan 160 0.4 
2 SPBU Pakan Sinayan 160 0.4 
3 Kt. Nan IV 200 0.4 
4 Sisip Kubu Gadang 100 0.4 
5 Terminal Kt. Nan IV 160 0.4 
6 STM 2 Kt. Nan IV 100 20 
7 RG Rakewi 100 0.4 
8 Panyolansek 200 0.4 
9 Kantor DPRD 100 0.4 
10 Lingkar Ngalau 50 0.4 
11 Suzuki Ngalau 50 0.4 
12 Lingkar Ngalau 1 50 0.4 
13 SPBU Baru 100 0.4 
14 SPBE Ngalau 100 0.4 
15 Kantor Balai Kota 250 0.4 
16 Pdg. Tangah 50 0.4 
17 SPBU Ngalau 100 0.4 
18 Bukit Ngalau Indah 50 0.4 
 
3.3. Data Grid PLN dan Distributed Generations 
Pada penelitian ini distribusi kota Payakumbuh memiliki empat 
jenis sumber tenaga listrik yaitu grid PLN, generator diesel, generator 
minihidro, dan sel surya. Berikut ini merupakan rating sumber tenaga 
listrik yang digunakan sesuai pada tabel 3.4 sebagai berikut : 
Tabel 3.4 Data rating grid PLN 
N
o 
Grid/Generator 
Rating 
(kW) 
Operasi 
Mode 
kW kVAR 
1 Grid PLN - 2.940 994 Swing 
2 Minihidro 3650 1500 726 PF Control 
3 Diesel 1 500 400 248 PF Control 
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4 Diesel 2 500 400 248 PF Control 
5 Sel Surya 1 250 231 63 PF Control 
6 Sel Surya 2 250 231 63 PF Control 
 
3.3.1. Grid PLN 
Grid PLN merupakan sumber utama yang digunakan pada sistem 
distribusi kota Payakumbuh. Sumber ini berasal dari gardu induk kota 
Payakumbuh. Data rating grid PLN yang digunakan sesuai pada tabel 3.4 
sebagai berikut : 
 Tabel 3.5 Data rating grid PLN 
No Komponen Nominal 
1 MVAsc 3 Fasa 997.98 
2 MVAsc 1 Fasa 716.21 
3 X/R 3 Fasa 3.75 
4 X/R 1 Fasa 0.28 
5 kAsc 3 Fasa 3.841 
6 kAsc 1 Fasa 2.757 
  
3.3.2. Generator Minihidro 
 Pada tugas akhir ini memodelkan generator minihidro sebagai jenis 
DG yang berkapasitas paling besar yaitu 3.65 MW dengan menggunakan 
jenis AEM Dessau model SE 630 SA10. Data rating generator minihidro 
dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 
Tabel 3.6 Data rating generator minihidro 
No Komponen Nominal 
1 MW 3.65 
2 kV 6.3 
3 %PF 85 
4 %Eff 95 
5 Poles 10 
6 RPM 600 
7 Inertia (H) 1.5 
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3.3.3. Generator Diesel 
Pada tugas akhir ini menggunakan generator diesel berkapasitas 2 x 
500 kW dengan jenis Honny Power model HGM688. Data rating 
generator diesel dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut : 
Tabel 3.7 Data rating generator diesel 
No Komponen Nominal 
1 Kapasitas (kW) 500 
2 Tegangan (kV) 0.4 
3 Power faktor (%PF) 80 
4 Efisiensi (%Eff) 95 
5 Poles 3 
6 Kecepatan putaran (RPM) 1500 
7 Inertia (H) 1.2 
 
3.3.4. Sel Surya 
Pada tugas akhir ini menggunakan sel surya dengan rating panel 
surya jenis Suniva model ART245-60-3-1. Sel surya dipasang secara seri 
dan paralel menyesuaikan dengan kebutuhan tegangan dan arus sistem. 
Rating panel surya dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut : 
Tabel 3.8 Data rating panel surya 
No Komponen Nominal 
1 Daya (W/panel) 239.7 
2 Efisiensi (%Eff) 14.9 
3 Pemasangan Seri 25 
4 Pemasangan Paralel 40 
5 Tegangan DC (Volt) 766.25 
6 Arus DC (Amper) 312.8 
 
Sementara itu inveter yang digunakan pada sel surya ini adalah jenis 
ABB model PVS800-57-0250kW-A. Rating inverter dapat dilihat pada 
tabel 3.9 berikut : 
Tabel 3.9 Data rating inverter sel surya 
No Parameter Nominal 
1 Daya puncak (kWpeak) 250 
2 Tegangan DC (Volt) 850 
3 Arus DC (Amper) 352.9 
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Tabel 3.9 Data rating inverter sel surya (lanjutan) 
4 Efisiensi (%Eff) 98 
5 Tegangan AC (Volt) 400 
6 Arus AC (Amper) 353.6 
3.4. Pemodelan Governor 
Tugas akhir ini bersifat rancangan sehingga governor yang 
diterapkan pada pembangkit menggunakan sample data yang umumnya 
digunakan pada masing-masing generator tersebut. Pada rancangan 
sistem Micro-Grid kota Payakumbuh, terdapat dua tipe governor yang 
digunakan. Hal ini dikarenakan adanya 2 jenis turbin yang digunakan 
yaitu turbin diesel dan turbin minihidro. 
Pada tugas akhir ini pemodelan governor generator minihidro 
menggunakan  tipe  General Purpose (GP). General Purpose (GP) 
merupakan jenis governor yang sederhana dan belum diklasifikasikan 
secara spesifik. Data governor yang digunakan pada minihidro dapat 
dilihat pada tabel 3.10 berikut : 
Tabel 3.10 Data governor generator minihidro 
No Parameter Definisi Nominal 
1 Droop Steady-state speed droop (%) 5 
2 Pmax Daya maksimum shaft (MW) 3.842 
3 Pmin Daya minimum shaft (MW) 0 
4 Ta Waktu konstan aktuator (Sec) 0 
5 Tc Waktu konstan reset Governor (Sec) 0.1 
6 Tdrp Waktu konstan sensor beban (Sec) 5 
7 Tsr Waktu konstan rele kecepatan (Sec) 0.15 
8 Tt Waktu konstan rele turbin 0.1 
 
Adapun governor yang digunakan pada generator diesel yaitu tipe 
woodward UG-8. Model ini mencakup representasi untuk Ball Head 
Filter, amplifier/compensator,dan diesel engine. Data governor yang 
digunakan pada generator diesel 1 dan diesel 2 dapat dilihat pada tabel 
3.11 berikut : 
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Tabel 3.11 Data governor generator diesel 1 dan diesel 2 
No Parameter Definisi Nominal 
1 Ad Permanen droop constant (rpm/in) 58.2 
2 Pmax Daya maksimum shaft (kW) 526 
3 Pmin Daya minimum shaft (kW) 0 
4 A1 Compensator constant (rad/Sec) 73.3 
5 A2 Compensator constant (rad/Sec) 0.195 
6 A3 Compensator constant (rad/Sec) 0.4 
7 B1 Ball head filter constant 4.2 
8 B2 Ball head filter constant 110.3 
9 C1 Governor drive ratio 1457 
10 T7 Engine dead time constant (Sec) 0.15 
11 T8 Fuel value time constant (Sec) 0.1 
 
3.5. Pemodelan Exciter 
Tipe exciter yang digunakan pada generator di rancangan sistem 
Micro Grid kota Payakumbuh ini adalah tipe 2. Berikut adalah data setting 
exciter pada setiap generator dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut : 
Tabel 3.12 Data exciter generator minihidro, diesel 1, dan diesel 2 
No Parameter Minihidro Diesel 1 Diesel 2 
1 VRmax 17.5 17.5 17.5 
2 VRmin -15.5 -15.5 -15.5 
3 SEmax 1.65 1.65 1.65 
4 SE.75 1.13 1.13 1.13 
5 Efdmax 6.6 6.6 6.6 
6 KA 250 250 250 
7 KE 1 1 1 
8 KF 0.06 0.06 0.06 
9 TA 0.03 0.03 0.03 
10 TE 1.25 1.25 1.25 
11 TF1 1 1 1 
12 TF2 0.1 0.1 0.1 
13 TR 0.005 0.005 0.005 
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Keterangan : 
VRmax = Nilai maksimum tegangan ouput generator (p.u) 
VRmin = Nilai output tegangan minimum generator  (p.u.) 
SEmax = Nilai fungsi eksitasi pada Efdmax 
SE.75 = Nilai fungsi eksitasi pada 0.75 Efdmax 
Efdmax = Tegangan output maksimum eksiter  (p.u) 
KA = Regulator gain     (Sec) 
KE = Exciter constant for self-excited field  (Sec) 
KF = Regulator stabilizing circuit gain   (Sec) 
TA = Regulator amplifier time constant  (Sec) 
TE = Konstanta waktu exciter    (Sec) 
TF1 = Regulator stabilizing circuit first time constant (Sec) 
TF2 = Regulator stabilizing circuit second time  
   constant     (Sec) 
TR = Regulator input filter time constant  (Sec) 
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BAB IV 
SIMULASI DAN ANALISIS STABILITAS TRANSIEN 
PADA SISTEM MICRO GRID 
4.1. Sistem Kelistrikan Micro Grid kota Payakumbuh 
Rancangan sistem kelistrikan Micro-Grid kota Payakumbuh 
dimodelkan dengan menggunakan software ETAP dan dibuat menyerupai 
kondisi riil dilapangan hanya saja pada sistem ini ditambahkan beberapa 
pembangkit tersebar atau Distributed Generation pada beberapa 
penyulang. Hal ini dilakukan agar hasil perhitungan dan analisis dapat 
memberikan nilai yang sesungguhnya agar bisa dijadikan rekomendasi di 
lapangan. Setelah pemodelan sistem kelistrikan didapat, maka selanjutnya 
akan dilakukan simulasi stabilitas transien pada sistem Micro-Grid kota 
Payakumbuh sesuai dengan studi kasus yang telah direncanakan. 
4.2. Studi Kasus Stabilitas Transien 
Pada simulasi stabilitas transien ini akan dianalisis respon beberapa 
parameter hasil simulasi. Pada simulasi ini juga akan ditampilkan plot 
beberapa bus yang dijadikan acuan respon terhadap gangguan yang 
terjadi. 
Pada studi kasus stabilitas transien pada tugas akhir ini difokuskan 
pada jenis gangguan short circuit 3 fasa. Namun, akan dilakukan juga 
simulasi gangguan 1 fasa ke tanah untuk menjadi bahan pembanding. 
Pemilihan bus yang terganggu (fault) dipilih secara acak untuk beberapa 
kasus. Selain itu pada tugas akhir ini akan melihat pengaruh DG yang 
tidak menyuplai pada sistem ketika terjadi gangguan. 
Dari skema gangguan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
dibuatlah beberapa kasus yang akan disimulasikan. Berikut ini adalah 
daftar kasus dari simulasi stabilitas transien sesuai pada tabel 4.1 berikut: 
Tabel 4.1 Daftar studi kasus 
No Nama Kasus Keterangan 
1 All_On 
Semua sumber pada sistem On gangguan 3 
fasa recloser 
2 MH_Off 
Generator minihidro Off gangguan 3 fasa 
recloser 
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Tabel 4.1 Daftar studi kasus (lanjutan) 
3 SC3P_ISLD 
Gangguan 3 fasa yang menyebabkan operasi 
islanded 
4 SC3P_ISLD_LS 
Gangguan 3 fasa menyebabkan islanded 
pada penyulang sicincin dan load shedding 
5 All_1Phase Semua sumber On gangguan 1 fasa 
 
Dari pemaparan tebel 4.1 tersebut masing-masing kasus dapat 
dirincikan pada tabel 4.2 berikut ini : 
Tabel 4.2 Rincian studi kasus stabilitas transien  
Kasus Keterangan 
Kasus 
Aksi Waktu 
(detik) 
Daya 
1 All_On 
Hubung 
singkat bus 
58 
Bus 58 
fault 3 - 
Gangguan 
outgoing 
Bus 58 
clear 
fault 
3.3 - 
2 MH_Off 
Generator 
minihidro 
trip 
Minihidro 
delete 2 
3,65 
MW 
Hubung 
singkat bus 
51 
Bus 51 
fault 5 - 
Gangguan 
outgoing 
Bus 51 
clear 
fault 
5.3 - 
3 SC3P_ISLD 
Hubung 
singkat 
pada bus 2 
di lokasi 
LBS Simp. 
Aua 
Kuniang 
 
 
 
Bus 2 
fault 
3 - 
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Tabel 4.2 Rincian studi kasus stabilitas transien (lanjutan) 
  
Gangguan 
outgoing 
CB 5 trip 3.3 - 
CB 7 trip 3.3 - 
Generator 
minihidro 
berubah 
swing 
Minihidro 
isoch 
3.5 
3,65 
MW 
4 SC3P_ISLD_LS 
Hubung 
singkat bus 
120 
Bus 120 
fault 3 - 
Gangguan 
outgoing 
CB 15 
trip 
3.3 - 
CB 23 
trip 
3.3 - 
Generator 
diesel 
berubah 
swing 
Diesel 1 
isoch 
3.5 - 
Diesel 2 
isoch 
3.5 - 
Load 
shedding 
tahap 1 
CB 24 
trip 3.681 
160 
kVA 
Load 
shedding 
tahap 2 
CB 26 
trip 3.701 
250 
kVA 
Load 
shedding 
tahap 3 
CB 27 
trip 
3.741 
300 
kVA CB 32 
trip 
5 All_1Phase 
Hubung 
singkat line 
to ground 
bus 51 
Bus 65 
LG fault 
3 - 
Gangguan 
outgoing 
CB 33 
trip 
3.3 - 
4.3. Simulasi Stabilitas Transien 
Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai analisa hasil dari 
sumulasi stabilitas transien setiap studi kasus yang dijalankan dilengkapi 
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dengan gambar respon frekuensi dan tegangan dari hasil simulasi untuk 
memperjelas analisa. 
4.3.1 Studi Kasus All_On 
Pada studi kasus ini akan ditunjukan hasil simulasi pada saat hubung 
singkat 3 fasa pada bus 58 didekat beban Situjuh pada detik ke-3 (t = 3 s). 
Pada kasus ini semua generator dalam keadaan on. Gambar 4.1 dan 
gambar 4.2 menunjukan respon frekuensi dan tegangan pada bus 58 saat 
terjadi hubung singkat : 
 
Gambar 4.1 Respon frekuensi pada bus 58 saat terjadi hubung 
singkat 3 fasa 
 
Gambar 4.2 Respon tegangan pada bus 58 saat terjadi hubung 
singkat 3 fasa 
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Pada gambar 4.1 terlihat frekuensi sistem mengalami perubahan dan 
pada detik ke-8,081frekuensi sistem mulai mengalami fluktuasi pada 
nominal 99.2 % atau 49,6 Hz hingga 99.6 % atau 49.8 Hz. Sementara itu 
gambar 4.2 menunjukan bentuk tegangan bus yang mengalami hubung 
singkat, terlihat tegangan akan menuju titik nol pada saat terjadi hubung 
singkat dan hal ini akan terjadi terus menerus selama gangguan belum di 
netralisir atau di atasi. 
Hubung singkat pada bus 58 berdampak pada generator-generator 
pada sistem. Generator yang paling merasakan dampak terjadinya hubung 
singkat pada bus 58 adalah generator minihidro. Sementara, generator 
lainnya akan mengikuti Grid PLN. Kondisi perbandingan respon 
frekuensi dan tegangan Grid PLN dan generator dapat dilihat sebagai 
berikut : 
 
Gambar 4.3 Respon frekuensi Grid PLN dan generator minihidro 
saat terjadi hubung singkat 3 fasa pada bus 58 
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Gambar 4.4 Respon tegangan Grid PLN dan generator minihidro 
saat terjadi hubung singkat 3 fasa pada bus 58 
Berdasarkan standar ANSI/IEEE C37.106-1987 kondisi pada 
gambar 4.3 dan gambar 4.4 tidak boleh dibiarkan karena bisa 
membahayakan peralatan sehingga perlu adanya penanganan pada 
hubung singkat agar sistem kembali stabil. Pada kasus ini bentuk 
penyelesaian dilakukan dengan clear fault pada bus 58 sehingga dampak 
yang terjadi dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 4.5 Respon frekuensi Grid PLN dan generator minihidro 
setelah gangguan dinetralisir 
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Pada gambar 4.5 terlihat frekuensi sistem stabil setelah gangguan 
dinetralisir, walaupun ada sedikit osilalsi namun osilasi ini masih berada 
pada ambang batas yang ditentukan berdasarkan standar ANSI/IEEE 
C37.106-1987. 
 
 
Gambar 4.6 Respon tegangan Grid PLN dan generator minihidro 
setelah gangguan dinetralisir 
Sementara itu pada gambar 4.6 menunjukan tegangan sistem pasca 
gangguan dinetralisisr terjadi sedikit lonjakan dengan nilai puncak 110.38 
% namun kondisi ini masih diizikan pada standar IEEE 1159-195 karena 
durasi terjadinya masih belum mencapai 3 detik. 
4.3.2 Studi Kasus MH_Off 
Pada studi kasus ini akan mengamati dan menganalisis repons 
sistem Micro Grid ketika terjadi hubung singkat 3 fasa pada bus 51 yaitu 
di LBS Padang Ambacang, penyulang Aua Kuniang pada detik ke-5 (t = 
5)  pasca generator minihidro trip pada detik ke-2 (t = 2) sesuai dengan 
penjelasan pada tabel 4.2. Sebagai parameter akan ditampilkan bus 9 
mewakili bus yang dekat dengan grid PLN dan bus 117 mewakili bus 
yang dekat dengan generator minihidro, berikut hasil simulasinya : 
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Gambar 4.7 Respon frekuensi bus 9 dan bus 117 saat terjadi hubung 
singkat 3 fasa pada bus 51 
Hasil simulasi pada gambar 4.7 memperlihatkan lepasnya generator 
minihidro tidak memperngaruhi secara signifikan pada frekuensi sistem. 
Lepasnya generator minihidro hanya menyebabkan frekuensi bus 9 dan 
117 turun menjadi 49.99 Hz dalam waktu sesaat kemudian kembali 
normal. Sedangkan gangguan 3 fasa pada bus 51 juga tidak berpengaruh 
pada sistem, frekuensi sistem yang diwakilkan bus 9 dan bus 117 
mengalami fluktuasi dengan dengan nilai frekuensi terendah 49.70 Hz 
dan frekuensi tertinggi 50.18 Hz. Frekuensi pada studi kasus ini dapat 
dikatakan stabil karena sistem terkoneksi dengan grid PLN. 
 
Gambar 4.8 Respon tegangan bus 9 dan bus 117 saat terjadi hubung 
singkat 3 fasa pada bus 51 
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Adapun pada parameter tegangan hasil simulasi pada gambar 4.8 
menunjukan, lepasnya generator minihidro berdampak pada turunnya 
nilai tegangan  dari 99.67 % menjadi 98.19 %. Penurunan yang terjadi 
masih berada pada batas standar operasi berdasarkan IEEE 1159-195. 
Selanjutnya ketika terjadi hubung singkat pada bus 9 tegangan akan turun 
menjadi 30.47% dan pada bus 117 tegangan turun menjadi 0 %. 
Perbedaan ini disebabkan pada bus 9 masih disuplai oleh grid PLN 
sedangkan bus 117 tidak memiliki suplai karena berada dekat dengan 
generator minihidro. Respon sistem ketika gangguan pada bus 51 
dinetralisir dapat dilihat pada hasil simulasi berikut : 
 
Gambar 4.9 Respon frekuensi bus 9 dan bus 117 saat hubung 
singkat 3 fasa pada bus 51 di netralisir 
Setelah gangguan dinetralisir pada detik ke 5.3 (t = 5,3) frekuensi 
sistem yang diwakili bus 9 dan bus 117 akan melonjak naik pada nilai 
50.41 Hz dan sedikit berfluktuasi kurang lebih selama 16 cycle kemudian 
akan mencapai kondisi normal kembali, sehingga tidak perlu adanya 
tindak lanjut untuk menanggapi respon yang terjadi. 
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Gambar 4.10 Respon tegangan bus 9 dan bus 117 saat hubung 
singkat 3 fasa pada bus 51 dinetralisir 
Respon tegangan setelah gangguan pada bus 51 dinetralisir dapat 
terlihat pada gambar 4.10 yang menunjukan sistem yang stabil tanpa 
terjadinya fluktuasi pasca fault clear. Hal ini di sebabkan karena bus 9 
dan bus 117 pasca terjadinya gangguan akan disuplai oleh grid PLN yang 
mana memiliki tingkat kestabilan yang tinggi. 
4.3.3 Studi Kasus SC3P_ISLD 
Pada studi kasus ini akan dilakukan simulasi hubung singkat yang 
menyebabkan sebagian beban penyulang Aua Kuniang terpisah dari grid 
PLN, sehingga beban yang terpisah dari grid PLN akan disuplai oleh 
generator minihidro. 
 Event pada studi kasus ini yaitu terjadi hubung singkat 3 fasa pada 
bus 2 yang berada pada LBS Simp. Aua Kuniang di detik ke-3 (t = 3). 
Kemudian sistem proteksi bekerja seiring dengan CB 5 dan CB 7 yang 
trip pada detik ke 3.3 (t = 3,3). Hasil simulasi dari studi kasus ini dapat 
dilihat pada gambar 4.11 dan gambar 4.12 berikut : 
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Gambar 4.11 Respon frekuensi pada bus minihidro 
Pada gambar 4.11 terlihat terjadi fluktuasi pada frekuensi sistem 
yang terpisah dari grid PLN dengan nilai frekuensi tertinggi berada pada 
101,28 % atau 50,64 Hz dan frekuensi terendah berada pada 96,54 % atau 
48,27 Hz dalam hal ini tentu saja memiliki dampak pada sistem. Untuk 
itu karena kapasitas generator minihidro yang cukup besar pada kasus ini 
tidak perlu melakukan load shedding hanya saja operasi generator 
minihidro diubah menjadi isochronous. 
 
Gambar 4.12 Respon tegangan pada bus minihidro 
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Selanjutnya pada gambar 4.12 menunjukan respon tegangan pada 
sistem yg terpisah dari grid PLN. Tegangan sistem mengalami fluktuasi 
dengan nilai tertinggi 124,44 % dan nilai terendah 86.83 % kemudian 
sistem akan kembali ada nominal tegangannya. Voltage swells dan 
voltage sag yang terjadi pada sistem ini melewati batas nominal yang 
diizinkan hanya saja, menurut standar IEEE 1159-195 durasi dari voltage 
swell dan voltage  sag yang terjadi tidak melebihi 3 detik maka masih 
diizinkan. 
Melihat nilai steady-state frekuensi yang turun maka generator 
minihidro di operasikan secara isochronous. Berikut adalah hasil simulasi 
ketika generator minihidro beroperasi secara isochronous: 
 
Gambar 4.13 Respon frekuensi pada bus minihidro pada 
minihidro operasi isochronous 
Setelah generator minihidro dioperasikan secara isochronous pada 
detik ke-3,3 (t = 3,3) terlihat pada hasil simulasi pada gambar 4.13 
frekuensi akan kembali steady-state pada frekuensi 50 Hz pada detik ke-
30. 
4.3.4 Studi Kasus SC3P_ISLD_LS 
Pada studi kasus ini akan dilakukan simulasi hubung singkat yang 
menyebabkan penyulang Sicincin terpisah dari grid PLN, sehingga beban 
yang terpisah dari grid PLN akan disuplai oleh generator diesel. 
Event yang terjadi pada studi kasus ini adalah hubung singkat terjadi 
pada bus 120 yaitu bus utama pada penyulang Sicincin pada detik ke-3 (t 
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= 3) kemudian proteksi sistem akan bekerja seiring dengan CB 15 dan CB 
23 yang trip pada detik ke-3,3 (t = 3,3) sehinga penyulang sicincin 
terpisah dari grid PLN. Seperti pada studi kasus sebelumnya operasi 
generator diesel 1 dan diesel 2 yang terdapat pada penyulang sicincin di 
ubah menjadi isochronous pada detik ke-3,3 (t = 3,3). Berikut hasil 
simulasi pada sistem yang terpisah dari grid PLN dengan parameter bus 
diesel sebagai berikut :  
 
Gambar 4.14 Respon frekuensi pada bus diesel 
Pada gambar 4.14 terlihat frekuensi sistem yang diwakilkan bus 
diesel tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai titik 0% pada 
detik ke-9,78 (t = 9,78). Hal ini menandakan bahwa beban yang 
ditanggung oleh generator diesel terlalu besar, sehingga generator tidak 
mampu lagi untuk membangkitkan daya dan terlepas dari sistem tersebut. 
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Gambar 4.15 Respon tegangan pada bus diesel 
Hal yang sama juga terjadi pada tegangan sistem seperti terlihat 
pada gambar 4.15, walaupun tegangan sempat mengalami fluktuasi 
namun, akibat beban yang terlalu besar akan menyebabkan tegangan yg 
langsung menuju titik 0% pada detik ke-9,78 (t = 9,78). 
Kondisi ini tentu saja sangat merugikan karena semua beban pada 
penyulang Sicincin tidak mendapatkan suplai (black out). Solusi yang 
dapat dilakukan seperti yang telah dijelaskan pada BAB III adalah dengan 
mengorbankan beberapa beban pada penyulang sehingga generator diesel 
1 dan diesel 2 tetap mampu menyuplai beban-beban utama pada 
penyulang Sicincin. 
Total beban pada penyulang sicincin 1,373 MW sementara Pada 
simulasi ini pelepasan beban atau load shedding dilakukan dengan 3 
langkah berdasarkan standar ANSI/IEEE C37 106-1987. Nominal load 
shedding dan beban yang dilepaskan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 
Tabel 4.3 Data load shedding penyulang Sicincin 
Langkah 
Frekuensi Trip 
(Hz) 
Circuit 
Breaker 
Waktu 
(detik) 
Total 
Beban 
(kVA) 
1 49.41 (98,82 %) CB 24 3.681 160 
2 49.12 (98.24 %) CB 26 3.701 250 
3 48.75 (97.5 %) 
CB 27 
CB 32 
3.741 300 
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4.3.4.1. Pelepasan Beban Langkah 1 
    Pelepasan beban langkah pertama dilakukan pada frekuensi 49.41 
Hz atau 98.82 % dilakukan pada detik ke-3,461 (t = 3,461) ditambah 6 
cycle (0,12 detik) sehingga CB akan trip pada detik ke-3,681. Beban yang 
di lepas sebesar ±10 % dari total beban 1,373 MW maka dipilih beban 
Simp. BTI sebesar 160 kVA yang berada dilindungi oleh CB 24. Berikut 
hasil simulasi pelepasan beban langkah 1 : 
 
Gambar 4.16 Frekuensi load shedding langkah 1 
    Setelah melakukan load shedding langkah 1 akan terlihat 
frekuensi yang mulai naik seperti terlihat pada gambar 4.16. Kondisi ini 
belum mencapai kondisi stabil karena frekuensi masih mengalami 
fluktuasi dan belum mencapai kondisi steady-state selain itu nilai 
frekuensi masih berada jauh dibawah frekuensi nominal, oleh karena itu 
sistem ini masih membutuhkan load shedding langkah selanjutnya. 
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Gambar 4.17 Tegangan load shedding langkah 1 
    Melihat pada gambar 4.17 respon tegangan setelah dilakukan 
load shedding langkah 1 terlihat nominal tegangan menjadi lebih baik dari 
pada yang ditunjkan gambar 4.15. Kondisi ini belum mencapai titik stabil 
karena tegangan belum mencapai kondisi steady-state dan mengalami 
fluktuasi sehingga masih dibutuhkan load shedding tahap selanjutnya 
agar tercapai kondisi kestabilan yang diinginkan. 
4.3.4.2. Pelepasan Beban Langkah 2 
    Pelepasan beban langkah kedua dilakukan pada frekuensi 49,12 
Hz atau 98.24 % dilakukan pada detik ke-3,581 (t = 3,581) ditambah 6 
cycle (0,12 detik) sehingga CB akan trip pada detik ke-3,701. Beban yang 
di lepas sebesar ±15 % dari total beban 1,373 MW maka dipilih beban 
Kaluek Kertas Telur yang dilindungi oleh CB 26 sebesar 250 kVA. 
Berikut hasil simulasi pelepasan beban langkah 2 : 
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Gambar 4.18 Frekuensi load shedding langkah 2 
Gambar 4.18 menunjukan frekuensi sistem pasca load shedding 
langkah 2, dapat diperhatikan frekuensi semakin membaik dan mencapai 
titik steady-state pada frekuensi 80,30 % atau 41.15 Hz, namun kondisi 
steady-state ini belum menunjukan kondisi stabil menurut standar 
ANSI/IEEE C37 106-1987 sehingga masih dibutuhkan load shedding 
tahap terakhir. 
 
Gambar 4.19 Tegangan load shedding langkah 2 
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Berdasarkan gambar 4.19, tegangan pada sistem yang terpisah dari 
grid sudah mengalami steady-state pada nominal 99,09 %. Namun karena 
frekuensi sistem belum mencapai kondisi kestabilan yang ditentukan 
sehingga sistem tetap melakukan load shedding tahap terakhir. 
4.3.4.3. Pelepasan Beban Langkah 3 
    Pelepasan beban langkah ke-3 dilakukan pada frekuensi 48,75 Hz 
atau 97,5 %. Pada load shedding atau pelepasan beban langkah 3 ini beban 
dilepaskan dengan jumlah yang tidak ditetapkan dengan syarat sistem bisa 
mencapai titik kestabilan dengan melihat parameter yang telah 
ditentukan. Pada simulasi load shedding langkah 3 ini total beban yang 
akan diputus  300 kVA yaitu terdiri dari CB 27 yang terdapat beban RPH 
Payobasung, Kt. Panjang Payobasung, dan Payobasung 1 selanjutnya CB 
32 yang terdapat beban Simp. Kurnia. Kedua CB tersebut akan trip secara 
bersamaan pada detik ke-3,741 (t = 3,741). Berikut hasil simulasi 
pelepasan beban langkah 3 : 
 
Gambar 4.20 Frekuensi load shedding langkah 3 
     Pada load shedding tahap 3 sistem kembali pada frekuensi 
normal dan steady-state pada 50 Hz pada detik ke-25,54 seperti terlihat 
pada gambar 4.. Sehingga penyulang sicincin akan stabil setelah lepas dari 
grid PLN dengan melakukan load shedding karena kapasitas generator 
diesel 1 dan diesel 2 tidak mampu menyuplai seluruh beban yang ada pada 
penyulang tersebut. 
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4.3.5 Studi Kasus All_1Phase 
Studi kasus ini bertujuan untuk melihat dampak yang di alami 
sistem Micro-Grid apabila mengalami hubung singkat 1 fasa ke tanah. 
Selain itu melihat kepada fakta dilapangan hubung singkat satu fasa ke 
tanah merupakan jenis hubung singkat yang paling sering terjadi. Oleh 
karena itu walaupun tugas akhir ini berfokus pada hubung singkat 3 fasa 
namun tidak menutup kemungkinan untuk melihat fenomena-fenomena 
yang terjadi pada stabiltas transien pada sistem Micro-Grid yang 
disebabkan oleh hubung singkat 1 fasa ke tanah. 
Pada studi kasus ini akan ditunjukan hasil simulasi pada saat hubung 
singkat 1 fasa ke tanah pada bus 65 yaitu pada bus yang ada pada LBS  
pada detik ke-3 (t = 3 s). Pada kasus ini semua generator dalam keadaan 
on. Gambar 4.21 dan gambar 4.22 menunjukan respon frekuensi dan 
tegangan pada bus 65 saat terjadi hubung singkat : 
 
Gambar 4.21 Frekuensi bus 65 saat terjadi hubung singkat 1 fasa ke 
tanah 
Pada gambar 4.21 yang menyatakan frekuensi hasil simulasi hubung 
singkat 1 fasa ke tanah terlihat bahwa terjadi fluktuasi frekuensi yang 
tidak begitu signifikan. Hal ini memperlihatkan seolah-olah gangguan 
hubung singkat 1 fasa tidak terlalu berbahaya pada sistem jika dilihat dari 
parameter frekuensi. 
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Gambar 4.22 Tegangan bus 65 saat terjadi hubung singkat 1 fasa ke 
tanah 
Gambar 4.22 menunjukan hasil simulasi hubung singkat 1 fasa ke 
tanah terlihat bahwa hubung singkat 1 fasa ke tanah menyebabkan 
terjadinya drop tegangan pada sistem dengan steady-state pada nominal 
72.84 %. Kondisi drop tegangan ini berbeda dengan fenomena hubung 
singkat 3 fasa dimana tegangan akan jatuh menuju titik 0 %. 
Adapun dampak yang diberikan hubung singkat 1 fasa ketanah 
terhadap pembangki-pembangkit yang ada pada sistem adalah sebagai 
berikut : 
 
Gambar 4.23 Respon frekuensi pembangkit 
0
20
40
60
80
100
120
0 5 10 15 20
P
rs
en
ta
se
 (
%
)
t (detik)
99.75
99.8
99.85
99.9
99.95
100
100.05
100.1
100.15
0 5 10 15 20
Bus Minihidro Bus Diesel Bus PV
51 
 
Hasil simulasi yang dinyatakan dalam gambar 4.23 memperlihatkan 
generator yang paling merasakan dampak adanya hubung singkat 1 fasa 
ke tanah adalah generator minihidro karena lokasi hubung singkat berada 
paling dekat dengan generator minihidro. Namun fluktuasi yang terjadi 
pada frekuensi masing-masing tetap saja tidak terlalu berpengaruh. 
 
Gambar 4.24 Respon tegangan pembangkit 
Gambar 2.4 menyatakan respon tegangan masing-masing generator 
dimana terlihat tegangan pada bus minihidro mengalami dampak yang 
paling besar dengan drop tegangan pada nominal 78.13 % sementara 
untuk bus diesel dan bus PV drop tegangan pada nominal 84,81 %. 
Namun karena pembangkit minihidro memiliki kapasitas yang besar 
maka generator minihidro mampu kembali pada titik kestabilan. 
Berikut ini adalah fenomena pada frekuensi dan tegangan setelah 
sistem proteksi bekerja mengatasi hubung singkat 1 fasa ke tanah : 
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Gambar 4.25 Respon frekuensi pembangkit setelah gangguan di atasi 
 
Gambar 4.26 Respon tegangan pembangkit setelah gangguan di atasi 
Pada gambar 4.25 dan gambar 4.26 terlihat frekuensi dan tegangan  
sistem yang stabil setelah gangguan di atasi sehinga tidak dibutuhkan lagi 
penangan. Namun pada tegangan minihidro sempat terjadi voltage swells 
yang masih bisa di tolerir berdasarkan standar IEEE 1159-195. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis stabilitas transien akibat hubung singkat tiga fasa 
pada sistem Micro Grid dengan multiple Distributed Generations, dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Analisis stabilitas transien digunakan untuk melihat respon pada 
sistem Micro Grid ketika terjadi gangguan berupa hubung singkat 
tiga fasa dan hubung singkat satu fasa ke tanah beserta cara 
mengatasinya untuk mewujudkan sistem yang stabil dilihat dari 
parameter frekuensi dan tegangan. 
2. Pada sistem Micro Grid terhubung dengan grid PLN (utility) yang 
mengalami pelepasan Distributed Generations (DG) akan 
mengalami sedikit drop tegangan tergantung dengan kapasitas 
generator yang terlepas namun sistem akan tetap stabil. 
3. Respon sistem Micro Grid terhubung dengan grid PLN (utility) yang 
mengalami pelepasan Distributed Generations ketika terjadi hubung 
singkat tiga fasa atau hubung singkat satu fasa ke tanah akan stabil 
apabila gangguan tersebut telah hilang akibat kinerja CB dalam 
mengamankan sistem. 
4. Gangguan hubung singkat yang menyebabkan suatu sistem terpisah 
dari grid PLN (Islanded) memiliki kemungkinan stabil atau tidak 
stabil tergantung dengan perbandingan beban dan daya yang mampu 
disuplai Distributed Generations. 
5. Load shedding atau pelepasan beban dapat dilakukan apabila suatu 
sistem mengalami ketidakstabilan pasca terjadinya gangguan pada 
sistem tersebut. 
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5.2 Saran 
Adapun saran untuk penelitian selanjutnya pada bidang sistem 
tenaga berdasarkan hasil simulasi dan analisis pada tugas akhir ini yaitu : 
1. Perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut mengenai stabilitas 
transien sistem Micro Grid dengan menambahkan jenis-jenis 
gangguan yang mungkin terjadi pada sistem distribusi dan 
menambahkan parameter yang diamati seperti sudut rotor dan lain-
lain. 
2. Perlu dikembangkan lagi penelitian yang sama dalam sistem 
kelistrikan Micro Grid dengan menambahkan komponen baterai 
sebagai power balance ketika terjadi pelepasan generator berbasis 
tegangan DC. 
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